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IMPORTANTE

ESTA INSTALACION SE HARA CON PRODUCTOS MARCA COPPERWELD O CALIDAD SUPERIOR
BAJO NORMAS IRAM O EQUVALENTE.

LA JABALINA SERA TREFILADA DE COBRE CON ALMA DE ACERO, MODELO JL-16 DE 3/4° O EQUIVALENTE [E_INFORMATICA
DE DIAMETRO NOMINAL Y 2000 mm DE LARGO.

EL TOMACABLE TIPO "A" ES DE FUNDICION CON BULON ROSCADO DE BRONCE MODELO T2 O EQUIVALENTE

TODA LA EJECUCION DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE LA INSTALACKN ELECTRICA SE
EFECTUARA SEGUN LO INDICADO POR LA NORMA IRAM 2281 .

PROYECTO DE GESTION INTEGRAL DE
S e O B RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (PGIRSU)
Zona Metropolitana Mendoza
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